
防火設備の定期報告書のまとめ方 

第１ 定期検査報告書 

(1) 定期検査報告書（規則第 36 号の８様式） 

(2) 定期検査報告概要書（規則第 36 号の９様式） 

(3) 検査資格者の証明書の写し〔ただし、一級建築士および二級建築士については添付不要。〕 

(4) 委任状〔報告に関する手続きおよび交付される文書の受領を報告者以外とする場合に限る。〕 

(5) 検査結果表、検査結果図および関係写真（平成 28 年国土交通省告示第 723 号） 

※別記第一号 防火扉 

※別記第二号 防火シャッター 

※別記第三号 耐火スクリーン 

※別記第四号 ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備 

※別添１様式 検査結果図 

※別添２様式 関係写真 

(6) 付近見取図および配置図 

(7) 各階平面図 (防火設備の位置、防火設備の種類、防火区画位置、感知器の位置および種類を明

記) 

 
○記載すべき内容が全て明示されている場合は、「(5) 検査結果図」と「(7) 各階平面図」を兼ね

ることができます。 

○提出部数…２部 

 
第２ 報告書の綴り方 

 
 
 
 
 

(1) 定期検査報告書 

(2) 定期検査報告概要書 

(3) 検査資格者の証明書の写し（建築士は不要） 

(4) 委任状（必要なとき） 

(5) 定期結果表・検査結果図・関係写真 

(6) 付近見取図・配置図 

(7) 各階平面図 


